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PRoToKoL o zKoUŠcE é, 1o392t2o26

obec stožice

Stožice 63
389 01 Stožice

Vzorek ěíslo: 185í3
Místo odběru: Libějovické Svob. Hory, VDJ
Předmět zkoušky: surová voda Datum odběru: 21.05.2026
Typ vzorku: prostý Čas odběru: 08:00
Typ rozboru: krácený - surová Datum příjmu: 21,05.2026
Odběr v rozsahu akreditace: Ano Datum provedení analýz: 21,05.2026 - 25.05.2026
Odebral: Košťál Filip
Postup odběru: SoP č.4oo (ČsN EN lso 5667-1, Čsru eru lso 5667_3, Čstt tso 5667-5, Čsru eru tso

5667-14, Čsru eru lso 19458, Vyhláška č.25212004 Sb. v platném znění)

Poznámky ke vzorku:
F - íiltrováno přes íiltr WR 693

Ukazatel Hodnota Jednotka NM zkušební metoda Akr.
Barva <5 mq/l Pt sop e.t lčsru EN lso 7887) P1 A

Zákal 0.7,| ZFín) 20oÁ sop r,g tčstt EN lso 7027_1) P,l A

Pach 1 ToN ,1 ToN sop 0.z tčsru EN 1622: čsttzs zuot P1 N

Konduktivita (25'C) 24.4 mS/m 50Á sop e,s rčsn EN 27888) P,l A
pH 8.0 0.1 sop l.s tčstl lso,10523) P1 A

KNK4.5 1.06 mmol/l 'l0o/o sop e.z tčsru EN lso 9963_1) P,l A

ZNK-8,3 0.06 mmo|/l 10oÁ soP č.8 (ČsN 757372, ČsN 75 7373) P,l A

CHSK-Mn 0.6 mq/l 20Yo soP ě.,í3 (ČsN EN lso 8467) P1 A

Amonné iontv <0.05 mq/l soP č.l5A (ČsN lso 7150_1) P1 A

Dusitanv <0.0í0 mq/l soP č.16 (ČsN EN 26777) P,l

Dusičnany 14 mg/l 1lYo SOP č.17A (Janoušek l., Fiala J.: Vodni hospodábtví38B,

51:1988)

P1

Ch!cridy 10.2 mo/l 10o/o SOP č.18 íEPA 325.3:,l982) P1 A

Sírany 50 mo/l 20Yo SOP č.19 EPA 375.4:,1978) Pl
Absorbance 0.029 150Á soP č,1,1 (ČsN 75 7360) P1 A
Fosforečnany 0,065 mq/l 10oÁ sop e,zo tčstt EN tso 6878) P1 A

NL-105,c <2.0 mo/l soP č.22 (ČsN EN 872: ČsN 75 7350) P1 A,F
Teolota 10.1 1,c soP č.50 íČsN 75 7342) M A

váoník + hořčík 1.42 mmol/l 1SYo sOP ě.9 (ČsN lso 6058, ČsN lso 6059) P1

Vápník 30 mq/l 15o/o soP č.9 (ČsN lso 6058, Čsn tso oosg) P1

Hořčík í6 mq/l 1SYo soP č.9 íČsN |so 6058. Čsru tso oosgt P,l A

Manoan <0,020 mq/l soP č.37 (ČsN 83 0520_21:1978) P1

železo <0.050 mo/l soP č.36 (ČsN lso 6332) P,l A

Escherichia coli 0 Kl-J/100ml sOP č.201 (ČsN EN lso 9308-1) P1 A

lntestináln í enterokokv 0 KIJ/1OOml soP č.2o3 (ČsN EN lso 7899-2) P1 A

Abioseston 1 soP č.2o7 (ČsN 75 7712;Čstrtzs zzts) P,1 A
počet oroanismů 72 iedinci/ml soP č,207 (ČsN 75 7712:ČsN 75 7713) Pí Á



čeVRK a.s.

Vystaveno dne: 25.5.2026

Protokolč,: 1039?2026

Shana: U2

Vysvětlivky:
NM - Nejistota měření je rozšířená standaňní nejistota pro koeficient rozšířeni k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pnavděpodobnosti pokrytí

pňbližně 95 7o. Uvedená nejistota se nevztahuje na výsledky pod mezí stanovitelnosť.

P1 - zkouška provedená na pnaovišti 1; Mánesova 4116, České Budějovice

ALS - zkouška provedená extemim poslqltovatelem ALS Czech Republic, s.r.o,; Na Harfě 336/9, Praha 9

PV - zkouška provedená extemím poslrytovatelem Povodi Vltavy, státní podnik; E, Pittena 1, České Budějovice

Akr.- zkouškavrozsahuakreditace:A-ano;N-ne;S-zkouškaprovedenáextemimposlqltovatelem;M-zkouškaprovedenánamístěodběru

prohlášení:
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahnazuji jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmi být bez písemného souhlasu vedouciho pramviště reprodukován jinak než celý.

Připadné reklamace budou řešeny na ákladě dokumenfu "Vyňzováni stižností a reklamaci v labonatoň". čfÝAx rs.
Severní 2264/8, 370 lQČeské Budějovicr,

lČl 608 a9 657 DIC: CZ60849657

apcaná v 0R u KS Č. gudějovice

oddíl 5, vložka 657

!ng. Šárka Andresová
zástupce vedoucího pracoviště


