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PRoToKoL o zKoUŠcE č. 11 16612026

ík obec stožice

Stožice 63
389 01 Stožice

Vzorek ěíslo: 18514
Místo odběru: Stožice, čp. 63, Obecní úřad
Předmět zkoušky: pitná voda Datum odběru: 21.05.2026
Typ vzorku: prostý Óas odběru: 07:35
Typ rozboru: úplný Datum příjmu: 21,05.2026
Odběr v rozsahu akreditace: Ano Datum provedení analýz: 21.05.2026 - 01.06.2026
Odebral: Košťál Filip
Postup odběru: soP č.400 (ČsN EN lso 5667-1, Čsru eru lso 5667-3, Čstl tso 5667-5, ČsN eN tso

5667-14, Čsru rn lso 19458, Vyhláška č.25212004 Sb, v platném zněni)

Ukazatel Hodnota Jednotka NM zkušební metoda Akr. Limit Tvo Hodnocení
Barva <5 mo/l Pt soP č.1 P1 20 MH whovuie

Zákal <0.30 ZFín) soP č.3 P,l A 5 MH Whovuie

Pach přiiatelnÝ SoP č.2 P,l A oňiatelnÝ MH Whovuie

Konduktivita í25'C) 28.4 mS/m 50Á soP č.5 P1 A 125 MH Whovuie

pH 7.6 0,1 soP č.6 P1 6,5 - 9.5 MH whovuie

CHSK-Mn <0,5 mo/l soP č.13 P,l A 3,0 MH whovuie

Amonné iontv <0,05 mo/l soP č,l5A P1 A 0,50 l\/H Whovuie

Dusitany <0.0í0 mo/l soP č.16 P,| A 0.50 NMH whovuie

Dusičnany 26 mq/l 10Yo soP č.l7A P,| 50 NMH WhoVuie

Chloridy 14.5 mo/l 10oÁ SoP č,18 P1 A 250 MH whovuie

Sírany 5,| mo/l 20o/o soP č.19 P1 A 250 MH whovuie

Fluoridv <0.2 mq/l soP č.32 P,l
,l,5 NMH Whovuie

Bór <0.20 mq/l sOP č.33 P1 1,5 NMH whovuie

Chuť ořiiatelná sOP č.2 P1 A oňiatelná MH whovuie

chlor volný 0.08 mo/l 20o/" soP č.5,1 M A 0.3 MH whovuie

chlor celkoyú aktivní 0.18 mq/l 2QYo soP č.51 M A 0,4 NMH Whovuie

kvanidv celkové <0,0050 mq/l cZ soP D06 02 089.A ALs A,S 0,050 NMH vyhovuie

Teolota íí,6 "c 1"c sOP č.50 M 8-12 DH

Bromičnany <5.0 uoil cz SoP D06 02 098 ALs A,s 10 NMH whovuie

chlorečnanv 33 uq/l 20.0lo cZ soP D06 02 098 ALs A,s 250 NMH whovuie

chloritany <10 uo/l cz sOP D06 02 098 ALs A,s 250 MH vyhovuie

chloritanv a chlorečnanv 33 uo/l cz soP D06 02 098 ALs A,s 250 N|VH whovuie

vápník + hořčík 1.42 mmol/l 1SYo sOP č.9 P1 A 2,0 - 3,5 DH

Váoník 31 mq/l 1SYo soP č.9 P,1 A 40_80 DH

Hořčík í6 mq/l 1SYo soP č.9 P1 A 20-30 DH

Manoan <0.020 mo/l soP č.37 P1 0,050 |VH whovuie

Zelezo <0.050 mq/l sOP č.36 P1 A 0,20 MH whovuie

Hlinik <0.050 mq/l soP č.38 P1 0.20 MH Whovuie

Sodík 12,10 mq/l 10.0oÁ cZ soP D06 02 002 ALs A,s 200 MH whovuie

Chrom <1.0 uq/l cZ soP D06 02 002 ALS A,s 25 NMH vyhovuie

Rtuť <0.010 uqil cz soP D06 02 096 ALs A.s 1.0 NMH whovuie

Nikl <2,0 uq/l cZ soP D06 02 002 ALs A,S 20 NMH Whovuie

Měď 2,5 uo/l 10.0% cz soP D06 02 002 ALs A,s ,l000 NMH whovuie
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Ukazatel Hodnota Jednotka NM zkušební metoda Akr Limit Tvo Hodnocení
Arsen 2.2 uq/l 10.0% cZ soP D06 02 002 ALs A.s 10 NMH whovuie
Selen <1.0 uo/l cZ soP D06 02 002 ALs A.s 20 NMH whovuie
Kadmium <0,20 uo/l cZ sOP D06 02 002 ALs A.s 5,0 NMH whovuie
Antimon <,1.0 uo/l cZ soP D06 02 002 ALs A.s 10,0 NMH whovuie
Olovo <1.0 uo/l cZ soP D06 02 002 ALs A,s 10 NMH whovuie
Draslík 1,4 mq/l 10.0% cZ soP D06 02 002 ALs A.s 1-10 DH

koliformní bakterie 0 KIJ/,l00ml soP č.201 P1 A 0 [/H whovuie
Escherichia coli 0 lfiJ/100ml soP č.201 P1 0 NMH whovuie
lntestinální enterokokv 0 KíJ/100ml soP č.203 P,l 0 NMH whovuie

Počtv kolonií pR 36 "C 0 KIJ/Iml soP č,204 P1 40 MH Whovuie

Počty kolonií pťl22"C 0 KIJ/Iml soP č.204 P1 A 200 MH Whovuie

Abioseston <,| To soP č.207 P1 § MH whovuie

živé oroanismv 0 iedinci/ml soP č.207 P1 0 MH WhoVuie
počet oroanismů 0 iedinci/ml soP č.207 P1 A 50 MH whovuie
kvselina chloroctová <í,0 uq/l cZ soP D06 03 182.A ALs A,s
kvselina dichloroctová <0.50 uo/l cZ soP D06 03 182.A ALs A,s
kvselina trichloroctová <0.50 uo/l cz soP D06 03 182.A ALs A.s
Kyselina bromoctová <í,0 uq/l cz soP D06 03 í82.A ALs A,S
Kyselina dibromoctová 0,73 uqil 30.0% cz SOP D06 03 182.A ALs A,s
Halooenoctové kvselinv 0,73 uq/l cZ soP D06 03 182.A ALs A.s 60 NMH whovuie
1 ,2-dichlorethan <0.750 uo/l cZ soP D06 03 155 ALs A,s 3,0 NMH whovuie
Bromoform ,1,14

uo/l 40,QYo cz soP D06 03 155 ALs A.s
Bromdichlormethan 0.55 uq/l 40,0oÁ cz soP D06 03 155 ALs A.s
Dibromchlormethan 1.38 uo/l 40,lYo cZ sOP D06 03 155 ALs A,s
chloroform 0.23 uo/l 40.0oÁ cz soP D06 03 155 ALs A,s 30 NMH whovuie
Trihalomethanv 3.30 uo/l cZ soP D06 03 155 ALs A.s 50 NMH whovuie
Tetrachlorethen <0,20 uo/l cZ soP D06 03 155 ALs A.s 10 NMH whovuie
Trichlorethen <0,10 uq/l cZ soP D06 03 155 ALs A.s ,10

NMH whovuie
Benzen <0.20 uo/l cZ soP D06 03 155 ALs A.s ,1,0

NMH whovuie
Perfluorobutanová kyselina (PFBA <0,0015 uq/l cZ soP D06 03 197.A ALs A.s
Perfluoropentanová kyselina
íPFPA)

<0,0003 pg/| cZ soP D06 03 197.A ALs A,s

Perfluorohexanová kyselina
(PFHxA)

<0,0003 ps/l cZ sOP D06 03 197.A ALs A,s

Perfluoroheptanová kyselina
(PFHoA)

<0,0003 pg/l cZ soP D06 03 197.A ALS A,S

Peďluoroktanová kyselina (PFOA) <0.0003 uq/l cz soP D06 03,197.A ALs A,s
Perfl uorononanová kyselina
(PFNA)

<0,0003 u9/l cZ sOP D06 03 197.A ALS A,s

Perfluorodekanová kyselina
PFDA)

<0,0003 p9/l czsOP D06 03 197.A ALs A,s

Perfl uoroundekanová kyselina
(PFUnDA)

<0,0003 pg/l cZ soP D06 03 197.A ALs A,S

Perfl uorododekanová kyselina
(PFDoDA)

<0,0003 ps/l cz soP D06 03 197,A ALs A,s

Perfluorotridekanová kyselina
(PFTrDA)

<0,0003 p9/l cZ soP D06 03 197,A ALs A,s

Peďluorobutansulfonová kyselina
(PFBs)

<0,0003 p9/l cZ sOP D06 03 197.A ALS A,s

Perfl uoropentansulfonová kyselina
PFPS)

<0,0003 tJs/l cz sOP D06 03 197.A ALS A,s

Perfluorohexansulfonová kyselina
(PFHxS)

<0,0003 pg/l cZ soP D06 03 197.A ALs A,s

Perfluoroheptansulfonová kyselina
(PFHpS)

<0,0003 psil cz soP D06 03 197.A ALs A,s

Perfluoroktansulfonová kyselina
(PFos)

<0,0003 ps/l cZ soP D06 03 197.A ALs A,s

Perfluorononansulfonová kyselina
(PFNs)

<0,0003 p9/l czsoPD0603 197.A ALs A,s

Perfl uorodekansulfonová kyselina
PFDs)

<0,0003 pg/l cz soP D06 03 197,A ALs A,s

perfluoroundekansulfonová

kyselina (PFUnDS)
<0,001 ps/l cz soP D06 03 197.A ALs A,s
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Ukazatel Hodnota Jednotka NM zkušební metoda Akr Limit Tvp Hodnocení
períl uorododekansulíonová
kvselina (PFDoDS)

<0,0003 pg/l cz soP D06 03 197.A ALs A,s

perfl uorotridekansulfonová
kvselina (PFTrDS)

<0,00í u9/l cZ soP D06 03 197.A ALs A,s

Suma 20 PFAS 0 Uq/l cZ soP D06 03 197.A ALs A,s 0,1 NMH whovuie

Suma 4 PFAS 0 uo/l cZ soP D06 03 197.A ALs A,s 0,01 sH vVhovuie

BisfenolA <0,030 uq/l cZ soP D06 03 178 ALs A,s 2,5 NMH Whovuie

Benzo(a)ovren <0,0050 uo/l cz soP D06 03 16,| ALS A,s 0,01 NMH whovuie

Suma PAU 0 uo/l cz soP D06 03 161 ALs A,S 0,10 NMH whovuie

Limit (zdroj pro hodnocení): Vyhláška é.25212004 Sb., příIoha č.1 v pIatném znění

přehled zkušebních metod:
cZ soP D06 03 17s (ČsN EN lso 18857_2)

cz soP D06 02 o981ČsN EN lS0-15061;Čst rn tso 103044, Us EPA Method 300.1|

cZ sOP D06 03 182.A (DlN 38407-35)

cz soP Do6 02 002 (US EPA Method 200.8, Čsru eru tso 17294-2,Us EPA Method 6020A, ČSN 75 7358)

cz sOP D06 02 089.A (ČsN 757415,Čsru eru tso 14403-2\

cZ soP D06 03 161 (Us EPA 8270D, Us EPA 8082A, Čsru eru lso 6468, Us EPA 8000D)

cZ SoP D06 03 197.A (Us EPA Method 537, Čsru p cenns í5968, lso 21675, lso 25101, DlN 38407-53, DlN EN 17892)

cZ soP D06 02 096 (Us EPA Method 245.7, ČsN rN tso tzgsz)

cZ soP D06 03 155 (Us EPA Method 624.1, US EPA Method 5021A, Us EPA Method 82608, Us EPA Method 8015C, Čsru eru tso,10301, MADEP 2004, rev,

1.1, ČsN lso 11423_1, ČsN EN lso 15680)

soP č.1 (ČsN EN lso 7887)

soP ě.,13 (ČSN EN lso s467)

soP č.l5A (ČsN lso 7150_1)

soP č.16 (ČsN EN 26777)

SOP č.l7A (Janoušek l., Fiala J.: Vodni hospodábfuí 38B, 51:1988)

SOP č.18 (EPA 325.3:í982)

SOP č.,19 (EPA 375.4:1978)

soP č.2 (ČsN EN 1622; Čsru zs zsao;

soP č.201 (ČsN EN lso 9308_1)

soP č.203 (ČsN EN lso 7899_2)

sOP č.204 (ČsN EN lso 6222)

soP č.207 (ČsN 75 7712; Čsru zs zzts1

soP č.3 (ČsN EN lso 7027-1)

soP č,32 (ČsN lso 10359-1)

soP č.33 (ČsN lso 9390)

sOP č.36 (ČSN lso 6332)

soP č.37 (ČsN 83 0520_21:1 9Z8)

SOP č.38 (ČsN lso 10566)

soP č.5 (ČsN EN 27888)

soP č.5o (ČsN 75 7342)

soP ó.51 (Manuálíirmy Hach, ČsN EN lso 7393_2)

soP č.6 (ČSN lso,10523)

soP č,9 (ČsN lso 6058, Čsn tso ooss1
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Vysvět!ivky:
NM - Nejistota měření je rozšířená sbndaňni nejistota pro koeficient rozšíření k=2, což pro normálni rozděleni odpovidá pávděpodobnosť pokrytí

pňbližně 95 7o. Uvedená nejistota se neráahuje na výsledky pod mezí sbnovitelnosť.

NMH - nejvyšší mezní hodnota, MH - memi hodnota, DH - doporučená hodnota, SH -směmá hodnota

Pl - zkouška provedená na pracovišti 1; Mánesova 41/6, České Budějovice

ALS - zkouška provedená extemím poslqítovatelem ALS Czech Republic, s.r,o.; Na Haňě 336/9, Pnaha 9

PV - zkouška provedená extemím pos|qltovatelem Povodí Vltavy, státrí podnik; E. Pittena 1, České Budějovice

Akr.- zkouškavroaahuakreditace:A-ano;N-ne;§-zkouškaprovedenáextemimposMovatelem;M-zkouškaprovedenánamístěodběru

Proh!ášení:
Pň hodnoceni dle výše zmíněné vyhlášky bylo použto roáodovací pnavidlo 

"Sdilené 
ňzikď, kde nejistota měÉní není zohledňována,

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahnazujl Jiné dokumenty.

Protokol o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu vedoucího praovĚtě reprodukován jinak než celý.

Případné reklamace budou řešeny na ákladě dokumentu'Vyňzování sťžností a reklamací v labonatoň". čfťN(rr,
Severní 2264/8, 370 10_České Budějovice

IČ:608 a9 657 DIC: CZ60849657

zapsaná v 0R u KS Č, eudělovite

oddt,6, v)ožka 657 7
/fu/tzn

lng. Linda Maternová
manažer kvality pracoviště

knnen


